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CENTRAL GLP

2x 45kg

SINALIZAÇÃO CONF.

NBR 13523

- PROIBIDO FUMAR

- PERIGO INFLAMÁVEL
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36,81m
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TIPO I

1x30m

2

TIPO I

1x30m

SAÍDA SIMPLES PARA

MANGUEIRA DE 40mm

COM VÁLVULA PARA

MANGOTE DE 25mm

SAÍDA SIMPLES PARA

MANGUEIRA DE 40mm

COM VÁLVULA PARA

MANGOTE DE 25mm

QUADRO

DE

COMANDO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

12000L EM DUAS CÉLULAS

SALA DE AULA 03

Á: 28,25 m²

SALA DE AULA 04

Á: 31,28 m²

SALA DE AULA 05

Á: 30,96 m²

SALA DE AULA 06

Á: 30,12 m²

SALA DE AULA 07

Á: 34,32 m²

SALA DE AULA 08

Á: 32,22 m²

SALA DE AULA 09

Á: 32,10 m²

SALA DE AULA 02

Á: 32,19 m²

SALA DE AULA 01

Á: 30,22 m²

SALA PROFESSORES

Á: 26,24 m²

SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO

Á: 14,96 m²

DIREÇÃO

Á: 14,96 m²

SECRETARIA

Á: 14,96 m²

WC

Á: 5,07 m²

WC MASCULINO

Á: 13,20 m²

WC FEMININO

Á: 13,20 m²

WC

Á: 5,85 m²

REFEITÓRIO

Á: 69,91 m²

COZINHA

Á: 18,88 m²

ÁREA DE SERVIÇO

Á: 14,21 m²

DESPENSA

Á: 3,75 m²

SALA DE AULA 10

Á: 34,32 m²

ÁREA COBERTA / SAGUÃO

Á: 98,15 m²
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CIRCULAÇÃO

Á: 118,59 m²

Nº 1

Nº 2

CIRCULAÇÃO

Á: 51,16 m²
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Título:

Data:

Obra:

Local:

Escala:

INDICADA

(51) 3664 2738

(51) 3664 1088
PLANTA BAIXA TÉRREO

PLANTA DE SITUAÇÃO

Rua Tereza de Noronha, 205,

Centro - Tavares / RS

886,55 m²

E. M. E. F. IZABEL CRISTINA

LEMOS MACHADO

Proprietário: Elis Regina Rodrigues Machado

Resp. Técnico: Claudio Lysias Balbino de Lima

1/1

DEZ. 2020

Projeto de Incêndio

Rua Joaquim Porto,

n° 1301, Torres/RS

Rafael Meyer Teixeira

Eng. Resp.: Claudio Lysias

Projetista: Mateus Ilg

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

PAVIMENTO

ESCADA DE EMERGÊNCIA

SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA

DE EMERGÊNCIA

17

240x120

19

240x120

16

240x120

13

240x120

CENTRAL PREDIAL DE GLP

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO

ABC 4KG 2A 20BC

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO

BC 4KG 20BC

EXTINTOR PORTÁTIL DE ÁGUA

PRESSURIZADA 10L 2A

EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO

CO² 4KG 5BC

SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO

BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA

CENTRAL DE DETECÇÃO E

ALARME

ACIONADOR MANUAL DO

SISTEMA DE DETECÇÃO

E ALARME

BARRA ANTIPANICO

QUADRO

DE

COMANDO

DISTÂNCIA MÁXIMA A PERCORRER

NO PAVIMENTO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TIPO BALIZAMENTO

QUADRO DE COMANDO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

SIMBOLOGIA CONFORME RT CBMRS N° 05 PARTE 08/2016

DISPOSITIVO DE RECALQUE

SIMPLES

VÁLVULA DE BLOQUEIO GLP

SAÍDA

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO

2º ANDAR

ÁREA:

INC:

PLANTA BAIXA TÉRREO

ÁREA: 886,55 m²

ESCALA: 1/100

RUA TEREZA DE NORONHA

PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA: 1/1500

QUADRA 127

LOTE 02, 04, 05, 06

ACESSO VTR

LARGURA VIA 10m
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